Tl - termometr

Pl — manometr

FS — filtr siatkowy

ZB — zawbr bezpieczenstwa na instalacji wodnej SYR typ 2115 6bar (srednica na wlociel"")

ZBS1 — zawdr bezpieczenstwa na instalacji solarnej SYR typ 2115 6bar ($rednica na wlocie 3/4')
ZR1 — zawbr regulacyjny Hydrocontrol R DN 50

ZR2 — zawdr regulacyjny Hydrocontrol R DN 40

ZR3 — zawdr E@:_aos.s\ Hydrocontrol R DN 32

ZR4 — zawdr regulacyjny Hydrocontrol R DN 25

ZZ-EA — zawbr zwrof tny’ an skazeniowy Honeywell EA-RV 277 — DN50

M - »S_%omos\ zawdr przelqczajqcy Belimo xumo DN 50 z silownikiem SR 230A

NPS1 — =eo~§_m przeponowe na instala
NPS2 — naczynie przeponowe na instalacji solarnej Reflex S400

ZSCH1,ZSCH2 — zbiornik schtadzajqcy V 20 litrow

NP — naczynie przeponowe na instalacji wodnej Refix DE — 500
P2 — Pompa cyrkulacji Grundfos UPS—25-60B

P3 - pompa LFP Leszno S 0/2

WB — Wymiennik basenowy SeCesPol JAD XK 9.88.10

F1,F2,-F8 — czujnik temperatury

21,72 - zasobnik c.w.u. Austria Email VT-2500 FRMR

TZM - termostatyczny zawdr mieszajqcy Honeywell DN32

S1 - kompletna stacja solarna Solarpol K66

S2 - kompletna stacja solarna Solarpol K48

r.Cu - rura miedziana (¢ srednica zewngtrzna x grubos¢ scianki)

ZK1 — zawbr kulowy musi by¢ w pozycji i zdjgta rqczka

OZNACZENIA PRZEWODOW:

glikol wysokotemperaturowy

glikol niskotemperaturowy

Zasilanie uktadu cieplq wodq z instalacji solarnej
Przewody wody zimnej

Przewody instalacji elektrycznej

Istniejqce instalacje oraz urzqdzenia nie objete projektem
Przewody podmieszania

Elementy czesci istniejqcej
W1,W2, W3 wymienniki basenowe Limir typ PRPA 18

Z1a zasobnik C.W.U. Limir WPE/6 3000L
K1,K2 Kociaol gazowy GTES17 820 kW
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